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Tématem této bakalářské práce je analýza trojfázového transformátoru při 
nesymetrickém zatíţení. Nejprve je popsán transformátor principiálně a jeho vlastnosti 
v provozních stavech i teoretický popis nesymetrického zatíţení. Další část práce je zaměřená 
na měření provozních stavů transformátoru a měření netočivé sloţky impedance. V poslední 
kapitole je rozbor trojfázového transformátoru při nesymetrickém zatíţení. V laboratoři byla 
provedena čtyři měření v základních zapojeních. Z kaţdého měření byly vytvořeny tabulky 
s výsledky, dle kterých jsme schopni určit chování transformátoru při nesymetrickém zatíţení 















Transformátor, impedance, magnetický tok, magnetizace, netočivá impedance, hvězda, 














The topic of this bachelor thesis is to analyze the three-phase transformer at an 
unbalanced load. At first the principle of the transformer and its properties in operating 
conditions are described along with a theoretical description of the unbalanced load. Following 
part is focused on measuring the operating conditions of the transformer and zero-sequence 
impedance measurement. In the last chapter there is an analysis of a three-phase transformer at 
the unbalanced load. The measurements in four basic circuits were taken in the laboratory. For 
each measurement, the tables with results were created. From these tables, we are able to 














Transformer, impedance, magnetic flux, magnetization, zero-sequence impedance, star, 













Seznam některých použitých symbolů a značek 
 
RFe ………………… Ztráty v ţeleze (Ω) 
Xμ …………………. Magnetizační reaktance (Ω) 
I1 ………………….. Proud na primární straně (A) 
I‘2 …………………. Proud na sekundární straně (A) 
U‘2 ………………… Napětí na sekundární straně (V) 
U1 …………………. Napětí na primární straně (V) 
u,v,w ………………. Svorky sekundárního vinutí 
U,V,W ……………… Svorky primárního vinutí 
Z …………………… Zátěţová impedance (Ω) 
Φ1σ ………………… Rozptylový magnetický tok (Wb) 
Φ1h ………………… Hlavní magnetický tok (Wb) 
Φ…………………… Magnetický tok (Wb) 
Iμ …………………... Magnetizační proud (A) 
IFe ………………….. Ztrátový proud (A)   
X1σ …………………. Rozptylová reaktance na primární straně (Ω) 
X‘2σ ………………… Rozptylová reaktance na sekundární straně (Ω) 
R1 ………………….. Odpor vinutí primární strany (Ω) 
R2 ………………….. Odpor vinutí sekundární strany (Ω) 
U0 ………………….. Napětí naprázdno (V) 
I0 …………………… Proud naprázdno (A) 
cosφ0 ………………. Účiník naprázdno (-) 
p …………………… Převod transformátoru (-) 
Z0 ………………….. Impedance naprázdno (Ω) 
ΔP0 ………………… Ztráty transformátoru naprázdno (W) 
Uk ………………….. Napětí nakrátko (V) 
Ik …………………… Proud nakrátko (A) 
cosφk ………………… Účiník nakrátko (-) 
Zk …………………... Impedance nakrátko (Ω) 
uk% ………………… Procentní napětí nakrátko (%) 
ΔPk ………………… Ztráty transformátoru nakrátko (W) 
N1, N2 ……………… Počet závitů primárního a sekundárního vinutí 
UU, UV, UW ………… Fázové napětí na primární straně (V) 
UUV, UUW, UVW …….. Sdruţené napětí na primární straně (V) 
Uu, Uv, Uw ………….. Fázové napětí na sekundární straně (V) 
Uuv, Uuw, Uvw ………. Sdruţené napětí na sekundární straně (V) 
IU,IV,IW ……………... Naměřené proudy na U,V,W (A) 
I(0) ………………….. Proud netočivé sloţky (A) 
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 Úvodem bych rád krátce popsal vliv nesymetrického zatíţení trojfázových 
transformátorů. Jednotlivé fáze transformátoru nemusí být shodně zatíţené, a tak 
dochází k nesouměrnosti zatíţení, která například způsobuje sníţení výkonu u 
trojfázových motorů. 
 
 Tato bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. Hned první kapitola 
pojednává obecně o transformátorech. Co je to transformátor a jak vlastně funguje. Dále 
je stručně popsána konstrukce, základní rovnice, provozní stavy a samotné 
nesymetrické zatíţení transformátoru. Ve druhé kapitole se věnuji měření provozních 
stavů transformátoru naprázdno a nakrátko, netočivé sloţky impedance a výpočtem 
náhradního schématu transformátoru. Třetí kapitola je věnována měření nesymetrického 
zatíţení transformátoru v nejčastějších případech zapojení.  
  
 Cílem této bakalářské práce je při nesouměrném zatíţení transformátoru zjistit, 

















1.1. Definice, použití a princip transformátoru  
1.1.1 Definice a použití transformátoru 
Transformátor je definován jako netočivý elektromagnetický stroj, převádějící bez pohybu 
elektromagnetickou indukcí střídavé nebo přerušované proudy, přiváděné do jedněch obvodů ve 
střídavé proudy nebo proudové impulsy odebírané z druhých obvodů. Přenos elektrické energie 
transformátorem je moţný v obou směrech, avšak většinou je transformátor pouţíván v jednom 
směru energie. Z tohoto hlediska lze rozdělit transformátory na[6]: 
a) Zvyšovací 
b) Sniţovací 
c) S přenosem energie v obou směrech. 
Do první skupiny patří elektrárenské transformátory dvouvinuťové nebo s více vstupními 
vinutími napájenými z různých generátorů. Vyznačují se velkým výkonem (stovky MVA) a 
velkým výstupním napětím (stovky kVA).[6] 
Do druhé skupiny patří transformátory síťové s výkonem desítek aţ stovek MVA, které 
sniţují velmi vysoké napětí hlavní přenosové sítě (220kV, 400kV) na vysoké napětí (22kV, 
35kV), a dále transformátory distribuční s výkonem desítek aţ stovek kVA, které tvoří 
nejpočetnější skupinu energetických transformátorů, neboť sniţují vysoké napětí na nízké.[6] 
Ve třetí skupině jsou tzv. spojovací transformátory umoţňující spojení dvou nezávislých sítí 
(např. 400kV a 220kV), čímţ docílíme hospodárné vyuţití výkonu z jedné soustavy do druhé a 
naopak. Tyto transformátory jsou v současnosti vyráběny jako autotransformátory. [6] 
1.1.2 Princip činnosti transformátoru 
Pojmem transformátor rozumíme dvě cívky, které jsou navzájem magneticky vázané. 
V okamţiku, kdy připojíme časově proměnlivé napětí (obvykle harmonické    
√          ) na jednu z cívek (např. primární), začne jí protékat časově proměnlivý proud i1. 
Ten vybudí v magnetickém obvodu časově proměnlivý magnetický tok Φ1. Jeho indukční čáry 
váţou závity obou cívek, tedy i závity druhé cívky a indukují v ní (harmonické) napětí u2. 
Pakliţe je na tuto druhou cívku připojen spotřebič (zátěţová impedance Z), poteče sekundárním 
obvodem proud i2, který vytvoří magnetický tok (reakční) Φ2. Oba toky se sčítají (jako fázory) a 
pro výsledný (společný tok) platí[5]: 
 Φ= Φ1+ Φ2               (1.1) 
Magnetický tok Φ1 má dvě sloţky – hlavní tok Φ1h, který se uzavírá jádrem (a zabírá se 
sekundární cívkou) a tzv. rozptylový tok Φ1σ, který se uzavírá pouze kolem primární cívky a 




Obr. 1.1 Nákres jednofázového transformátoru[7] 
 
1.2. Konstrukce transformátoru 
Při transformaci trojfázového proudu se pouţívají dva druhy transformátorů: 
1. Jednofázové, zapojené samostatně do kaţdé ze tří fází 
2. Trojfázové, které mají jeden společný trojfázový magnetický obvod pro vinutí všech tří 
fází. [4] 
 
Obr. 1.2 Druhy trojfázových transformátorů[4] 
a) Trojfázová skupina tří jednofázových transformátorů  





1.2.1. Magnetický obvod 
Transformátory dle koncepce magnetického obvodu dělíme na plášťové a jádrové. 
Trojfázové plášťové transformátory: 
Trojfázové plášťové transformátory můţeme povaţovat za tři plášťové jednofázové 
transformátory, vzájemně spojené magnetickými spojkami.[1] 
Amplitudy magnetických toků ve vnějších částech magnetického obvodu se rovnají 
poloviční amplitudě toků v jádrech. Tok společných spojkových částí je závislý na způsobu 
spojení fází. Při spojení vinutí do hvězdy, zapojením např. začátků vinutí do nulového bodu, 
jsou magnetické toky společných spojkových částí √
 
 
 , přičemţ Φ je tok v jádře. V praxi 
obyčejně obracíme střední fázi (nule je vytvořena spojením začátků vinutí první a třetí fáze a 
konce druhé fáze). Zmenší se tím tok v částích spojek na hodnotu 
 
 
 . Tím je dále dán menší 
průřez, a tedy i méně aktivního ţeleza transformátoru. [1] 
 
Obr. 1.3 Plášťový transformátor[8] 
Trojfázové jádrové transformátory: 
Trojfázové jádrové transformátory můţeme rozdělit na dvě skupiny: a) se symetrickým, 
b) s nesymetrickým magnetickým obvodem. [1] 
 
Obr. 1.4 Jádrový transformátor[8] 
U symetrického magnetického obvodu jsou vstupní a výstupní vinutí umístěny na 
kaţdém jádře. Volná jádra jsou pak vzájemně spojena. 
Nejrozšířenějším je nesymetrický systém, u něhoţ jsou osy jader všech fází v jedné 
rovině. Místo spřaţení toků (tzv. magnetický uzel) vychází uprostřed spojky, následkem čehoţ 
jsou cesty toků v krajních fázích delší neţ prostřední fáze. Toto má za následek nesymetrii 
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fázových magnetizačních proudů. Avšak u hodnot sycení, s nimiţ se setkáváme ve stavbě 
transformátorů, nemá tato nesymetrie záporný vliv na jeho funkci.[1] 
Nesymetrických způsobů provedení nesymetrických obvodů je spousta. Například pár 
uvedených: trojfázový magnetický obvod s plechy přeplátovanými pod úhlem 90˚, magnetický 
obvod s plechy přeplátovanými pod úhlem 45˚, trojfázový magnetický obvod dvourámový nebo 
trojfázový magnetický obvod sloţený ze tří navinutých rámů apod. 
1.2.2. Vinutí 
Vinutí se dělá z izolovaného vodiče měděného nebo hliníkového, na izolačních válcích 
z tvrzeného papíru. Jako izolace se pouţívá papír ve více vrstvách. U vzduchových 
transformátorů se pouţívá skelné izolace vodičů. [2] 
Transformátor, ať jednofázový nebo vícefázový, má v kaţdé fázi, tj. téţ na kaţdém 
jádře, nejméně dvojí vinutí. Výjimku tvoří svářecí transformátory a jim podobné zkratu vzdorné 
transformátory. Jedním z vinutí, které nazveme vstupním nebo téţ primárním, elektrický výkon 
vstupuje, druhým výstupním (sekundárním) opět výkon vystupuje. Transformátor můţe však 
mít tři nebo více vinutí.[2] 
Spojení vinutí 
U trojfázových transformátorů se pouţívají různá spojení vinutí. Nejčastěji se pouţívají 
vinutí zapojená do hvězdy a trojúhelníku, méně často do lomené hvězdy. Ostatní spojení se 
pouţívají jen ve zvláštních případech. Spojení do hvězdy se označuje u vinutí vyššího napětí 
písmenem Y, u niţšího napětí y; spojení vinutí do trojúhelníku podobně D nebo d a spojení do 
lomené hvězdy Z a z. Je-li vyveden nulový bod vinutí, značí se YN, ZN, yn, zn.  
 








Obr. 1.6 Fázorové diagramy zapojení trojfázových vinutí 
a) hvězda 
b) trojúhelník 
c) lomená hvězda 
 
1.3. Rovnice transformátoru 
V náhradním schématu uvaţujeme zatíţení transformátoru impedancí Z, která má 
ohmicko-induktivní (RL) charakter. Musíme mít na paměti, ţe účiník transformátoru je daný 
právě charakterem impedance Z. Transformátor tedy nemá svou jmenovitou hodnotu účiníku 
(jeho jmenovitý výkon je udáván jako zdánlivý S). 
Sekundární stranu přepočítáváme na primární pomocí vztahů: 
                       (1.2) 
    
 
 
                   (1.3) 
     







                                      (      )         (1.5) 
                                              (      )        (1.6) 
                        (1.7) 
                         (1.8) 
Kde součet rozptylové a magnetizační reaktance nahradíme X1 a X‘2. 
Napěťové rovnice po úpravě tedy jsou: 
   (      )                        (1.9) 
   (        )                      (1.10) 
 




1.4. Provozní stavy transformátoru 
Transformátor můţe pracovat ve dvou mezních chodech a to v chodu naprázdno a 
v chodu při zatíţení do jmenovitého proudu (nakrátko). Jestliţe dojde ke zvyšování 
zatěţovacího proudu, pracuje transformátor v zatíţeném chodu. 
1.4.1. Chod naprázdno 
Při chodu naprázdno je proud výstupního vinutí roven nule. Stav kdy transformátor 
pracuje naprázdno, umoţňuje určit některé vlastnosti transformátoru. Proto provádíme toto 
měření, při kterém napětí vstupního vinutí U1 se postupně zvyšuje aţ do cca 1,15U1N, kde U1N je 
jmenovité vstupní napětí. Měření má být provedeno při prakticky sinusové křivce vstupního 
napětí a jmenovitém kmitočtu a k výstupnímu vinutí je připojen pouze voltmetr, jímţ měříme 
napětí U2. Do vstupního obvodu zařazujeme ampérmetr, voltmetr a wattmetr. [4] 
Z naměřených hodnot, poté určíme závislosti I0=f(U0),P0=f(U0) a cosφ0=f(U0), viz. měření 
v kap. 2.1. 
U trojfázového transformátoru se pro určení výše uvedených závislostí berou střední 
hodnoty U0, I0 z měření v jednotlivých fázích. Účiník se téţ určuje ze středních hodnot.[4] 
      
  
      
             (1.11) 








            (1.12) 
2. Proud naprázdno I0 
Proud naprázdno I0 se buď (v našem případě) měří, nebo lze v poměrných jednotkách 
vyjádřit jako: 
Pro trojfázový transformátor: 
    
           
     
            (1.13) 
3. Impedance 
   
  
  
             (1.14) 
4. Ztráty naprázdno 
Pro trojfázový transformátor: 
                             (1.15) 





1.4.2. Chod nakrátko 
 Při tomto stavu transformátor standardně nepracuje. 
Při chodu nakrátko je napětí vstupního transformátoru U2=0. Jestliţe v provozních 
podmínkách při jmenovitém vstupním napětí vznikne chod nakrátko nahodile, jde o stav 
havarijní, neboť ve vinutí transformátoru vzniknou zvlášť veliké proudy.[4] 
Chod nakrátko při sníţeném vstupním napětí můţe být vyuţit, podobně jako chod 
naprázdno, pro hodnocení transformátoru. Provádíme proto toto měření, při kterém svorky 
výstupního vinutí se spojí nakrátko a napětí vstupního vinutí U1 při jmenovitém kmitočtu se 
postupně zvyšuje od nuly do hodnoty, při které je proud ve vinutí roven jmenovitému. [4] 
Z naměřených hodnot, poté určíme závislosti Ik=f(Uk),Pk=f(Uk) a cosφk=f(Uk), viz. měření 
v kap. 2.2. 
V případě trojfázového transformátoru se uvedené charakteristiky určují ze středních 
hodnot napětí Uk a proudů Ik ve třech fázích. Účiník se také určí ze středních naměřených 
veličin.[4] 
      
  
      
             (1.16) 
Z měření nakrátko můţeme vypočítat další důleţité veličiny: 
1. Impedance nakrátko 
   
  
  
               (1.17) 
               √(  
    
 )                  (1.18) 
Je nutné poznamenat, ţe při měření nakrátko proud ohřívá vinutí, čímţ se mění jejich odpor 
Rk. Abychom se vyhnuli nesprávným výsledkům, musíme měření nakrátko provést tak, aby 
oteplení vinutí bylo nepatrné. Proto se měření nakrátko obvykle začíná na nejvyšší hodnotě 
napětí, které se postupně sniţuje, a transformátor se připíná ke zdroji pouze na dobu, 
nutnou pro jedno čtení údajů měřících přístrojů.[4] 
Pro srovnání a přesnější měření lze také Zk přepočítat na předpokládanou hodnotu vinutí 
transformátoru v provozu. Tato teplota se udává jako 75°C. 
        ,             (1.19) 
kde     je odpor při střídavém proudu, u kterého je známo, ţe se skládá ze dvou sloţek. R je 
odpor, který závisí na materiálu vodiče a rozměrech a ΔR jsou dodatečné ztráty vířivými 
proudy způsobené magnetickým polem vodiče. 
Tedy při 75°C bude odpor měděného vodiče 
        
   
     
.            (1.20) 
Dále ztráty vířivými proudy jsou nepřímo úměrné k měrnému odporu, takţe 
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.           (1.21) 
Ztráty, které způsobují vířivé proudy vně vodiče, se mění s teplotou, a proto přepočítáme 
odpor z teploty  °C na teplotu 75°C. 
         (  
    
     
),           (1.22) 
  
   
     
.             (1.23) 
Poté změříme při teplotě  °C stejnosměrným proudem odpor vstupní a výstupního vinutí 
       . Určíme 
         
     . ΔR            (1.24) 
potom               , pak          (1.25) 
           (  
    
     
).          (1.26) 
Jestliţe ztráty ve vinutí nejsou vyšší jak 10% ztrát základních, můţeme jednoduše odpor Rk 
přepočítat na 75°C. 
Přepočítáváme pouze impedanci nakrátko a cosφk. Reaktance na teplotě nezávisí. 
     √(    
    
 )            (1.27) 
      
    
    
.            (1.28) 
2. Ztráty nakrátko 
Pro trojfázový transformátor: 
                          
           (1.29) 
Sloţení těchto ztrát: ztráty ve vinutí, dodatečné ztráty (vířivé proudy) a ztráty v ţeleze, 
které jsou ale malé, takţe je většinou zanedbáváme. 
3. Napětí nakrátko 
    
   
   
    ,             (1.30) 
kde UkN je napětí, při kterém ve vinutí protékají jmenovité proudy. 
1.4.3. Chod při zatížení 
Pro chod při zatíţení je charakteristická změna vstupního proudu a výstupního napětí se 
změnou zatíţení, tj. se změnou výstupního proudu a impedance Z‘. Obvykle se přitom pokládá, 
ţe vstupní napětí je dáno a zůstává konstantní.[4] 
Pro chod při zatíţení transformátoru je dáno několik rovnic: 
     
  
     
             (1.31) 
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       , kde           (1.32) 
     
  
  
             (1.33) 
Nebo       
  
     
            (1.34) 
     
       
     
     
            (1.35) 
Pro transformátor je charakteristický stav proměnného zatíţení při U1=konst a cosφ=konst. 
 
1.5. Nesymetrické zatížení transformátorů 
Výkonové transformátory v energetické soustavě jsou napájené téměř souměrným 
napětím. Zatěţovací proudy však můţou být značně nesymetrické. Tato nesymetrie vzniká 
především silnou jednofázovou zátěţí (el. trakce, el. pece, domácnosti). [3] 
Případy nesouměrnosti zátěţe se řeší buď metodou souměrných sloţek, tj. rozkladem 
nesymetrické soustavy proudů a napětí na symetrické sloţky: přímou (souslednou) sloţku, 
nepřímou (zpětnou) sloţku a netočivou (nulovou), anebo přímou aplikací základních zákonů 
teoretické elektrotechniky.[3] 
My se budeme zabývat metodou souměrných sloţek, kterou jsem aplikoval v kapitole 3. 
S indexem (1) bude označena přímá sloţka, s indexem (2) nepřímá sloţka a s indexem (0) 
netočivá. 
Poměr napětí a proudu v kaţdé sloţkové soustavě dává příslušnou impedanci. Přesněji 
řečeno: jakmile transformátor ve stavu nakrátko napájíme trojfázovou souměrnou soustavou 
napětí se sledem fází ve směru hodinových ručiček, nazýváme ji přímou, resp. souslednou. 
Podíl tohoto napětí a příslušného proudu dává tzv. souslednou, resp. přímou impedanci Z(1). 
Jakmile ten stejný transformátor ve stavu nakrátko napájíme trojfázovou souměrnou soustavou 
napětí se sledem fází proti směru hodinových ručiček, nazýváme ji zpětnou, podíl tohoto napětí 
a proudu dává tzv. zpětnou impedanci Z(2). [3] 
Protoţe transformátor je netočivý stroj, impedance transformátoru nebude záviset na 
tom, jestli je magnetovaný sled fází ve směru hodinových ručiček nebo naopak. Proto i 
impedance zpětné a sousledné sloţky jsou stejné a shodné s impedancí ve stavu nakrátko[3]: 
 Z(1)=Z(2)=Zk.                          (1.36) 
Pokud tento transformátor napájíme tak, ţe všechny tři fáze jsou magnetované současně 
stejným napětím a souhlasně ve stejném směru, tj. bez časového posunu jednotlivých fází, jde o 
„netočivou,“ (jednosměrnou) magnetizaci a podíl takového napájecího napětí a příslušného 
proudu dává tzv. netočivou impedanci Z(0).[3] 
Tato netočivá impedance Z(0) je velmi důleţitá při nesouměrných zatíţeních 
transformátoru. Při takových zatíţeních se totiţ transformátor chová tak, jako kdyby byl 
současně vystavený sousledné, zpětné i netočivé magnetizaci. Jednotlivé sloţky proudu se 
vyvinou právě podle toho, jaké jsou hodnoty impedancí Z(1), Z(2), Z(0). [3]    
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Jednosměrná magnetizace způsobuje v chodu transformátoru určité problémy 
(dodatečné ztráty, zvýšené oteplení), proto se ji snaţíme omezit.[3] 
Pokud prochází proud netočivé sloţky vinutím trojfázového transformátoru s kostrou 
jádrového typu, magnetují se všechny tří jádra souhlasně a magnetický tok netočivé sloţky se 
musí uzavírat mimo hlavní magnetický obvod, tj. po cestách které nejsou přizpůsobené na 
vedení střídavého magnetického toku (stahovací konstrukce, nádoba). V těchto částech vznikají 
značné ztráty, které zhoršují účinnost transformátoru. [3] 
Dalším důsledkem jednosměrné magnetizace jsou poměrně velké úbytky napětí na 
impedanci Z(0) proudem netočivé sloţky I(0). Tento úbytek Z(0)I(0) deformuje fázorovou hvězdu 
fázových napětí. Vysouvá nulový bod z původní souměrné polohy a tím způsobuje nepřípustný 
pokles napětí v jedné fázi a zvýšení v jiné fázi.[3] 
Z toho vyplývá, ţe vyšetřování hodnoty Z(0) je třeba věnovat pozornost. Hodnota Z(0) 
závisí na způsobu zapojení primárního i sekundárního vinutí, konstrukčního uspořádání 
magnetického obvodu, způsobu spojení vinutí se sítí a zátěţí. Proto spolehlivé údaje je třeba 




















2. Měření na transformátoru  
Štítek transformátoru 
Tab. 2.1 Výpis několika parametrů štítku transformátoru  
Typ TV10 Mohelnice 
S 10000VA 
Prim 3x500V D 
Sek 3x380V Y 
 
2.1. Měření naprázdno 
Transformátor se napájí proměnlivým napětím obvykle ze strany niţšího napětí a měří 
se napětí, proud a výkon. Výkon je roven ztrátám naprázdno. Vzhledem k nepatrným Joulovým 
ztrátám ve vinutí malým magnetizačním proudem naprázdno lze zpravidla ztráty naprázdno 
povaţovat za shodné se ztrátami v ţeleze.[2] 
Měření naprázdno provádíme při napětí vstupního vinutí, aţ do 1,15 násobku jmenovitého 
vstupního napětí. 
 
Schéma zapojení pro měření naprázdno 
 








Vzorek naměřených hodnot: 

















506,239 503,260 507,289 505,679 0,395 0,291 0,280 0,322 
505,330 501,500 506,198 504,354 0,392 0,289 0,277 0,320 
503,897 500,327 504,553 502,952 0,391 0,288 0,276 0,318 
502,490 499,176 502,610 501,494 0,387 0,285 0,274 0,315 
501,128 497,996 502,541 500,665 0,386 0,284 0,273 0,314 
500,533 496,957 501,264 499,435 0,383 0,283 0,271 0,312 
499,175 495,117 498,950 497,757 0,381 0,281 0,269 0,310 
497,093 494,044 497,499 496,140 0,378 0,278 0,267 0,308 
496,377 492,408 496,578 495,182 0,377 0,277 0,266 0,306 
494,307 491,663 495,950 493,876 0,374 0,276 0,264 0,304 
 











-25,415 -143,538 128,284 103,051 0,365 
-24,597 -142,281 126,946 102,530 0,367 
-24,114 -141,005 126,099 101,979 0,368 
-23,582 -139,484 124,856 101,600 0,371 
-23,224 -138,663 124,375 101,248 0,372 
-22,305 -137,893 123,155 100,835 0,373 
-21,912 -136,144 121,985 100,242 0,375 
-21,215 -134,582 120,829 99,763 0,377 
-20,963 -133,740 120,129 99,400 0,378 
-20,303 -132,617 119,292 98,847 0,379 
 
Z naměřených hodnot naprázdno se zpravidla určují závislosti I0=f(U0),P0=f(U0) a cosφ0=f(U0). 












Naměřené grafické závislosti 
 
Obr. 2.2 Grafická závislost I0=f(U0) 
 

































Obr. 2.4 Grafická závislost cosφ0=f(U0) 
 
2.2. Měření nakrátko: 
Jedno z obou vinutí se na svorkách spojí nakrátko a druhé se napájí sníţeným napětím 
tak, aby oběma vinutími protékal jmenovitý proud, nebo alespoň přibliţně jmenovitý proud. 
Měří se napětí, proud a výkon na napájené straně. Jestliţe se neměřilo při jmenovitém proudu, 
přepočítává se napětí v poměru proudu jmenovitého k měřenému, ztráty v poměru druhých 
mocnin zmíněných proudů. Ztráty ΔPk jsou Joulovými ztrátami v obou vinutích, jelikoţ ztráty 
v ţeleze jsou zanedbatelné [2] 
Schéma zapojení pro měření nakrátko: 
 



















cosφ0 = f(U) 
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Vzorek naměřených hodnot: 



















16.722 15.014 16.121 15.954 5,76 8.32 8.96 8.39 8.56 
16.728 15.023 16.117 15.957 8.32 8.97 8.39 8.56 
16.728 15.019 16.118 15.956 8.32 8.96 8.39 8.56 
16.734 15.033 16.119 15.962 8.33 8.97 8.39 8.56 
16.738 15.040 16.122 15.966 8.33 8.97 8.39 8.56 
16.740 15.041 16.124 15.966 8.33 8.97 8.39 8.56 
16.734 15.042 16.128 15.966 8.33 8.97 8.39 8.56 
16.725 15.039 16.134 15.966 8.33 8.96 8.4 8.56 
16.743 15.036 16.123 15.969 8.33 8.97 8.39 8.57 
16.743 15.045 16.123 15.968 8.33 8.97 8.39 8.57 
 











59.862 -78.432 134.803 194.761 0.825 
60.023 -78.600 134.741 194.817 0.825 
59.964 -78.537 134.768 194.815 0.825 
60.164 -78.771 134.770 194.934 0.825 
60.220 -78.814 134.833 195.030 0.825 
60.175 -78.818 134.857 195.053 0.825 
60.216 -78.749 134.884 195.026 0.825 
60.117 -78.619 135.015 195.046 0.825 
60.099 -78.796 134.849 195.097 0.825 
60.213 -78.858 134.855 195.091 0.825 
 
Z naměřených hodnot naprázdno se zpravidla určují závislosti Ik=f(Uk),Pk=f(Uk) a cosφk=f(Uk). 











Naměřené grafické závislosti 
 
Obr. 2.6 Grafická závislost Ik=f(Uk) 
 


































Obr. 2.8 Grafická závislost cosφk=f(Uk) 
 
2.3. Měření netočivé impedance Z(0) 
Při měření netočivé sloţky impedance Z(0) je třeba zabezpečit, aby všechny tři jádra byli 
magnetované stejně, ve fázi. Tedy transformátor by měl být napájený ze třech stejných zdrojů 
proudu. Technicky se to nahrazuje jedním jednofázovým zdrojem, ale vinutí všech tří fází jsou 
zapojené do série nebo paralelně, abychom zabezpečili souhlasnou jednofázovou magnetizaci 
všech tří jader.[3] 

























cosφk = f (U) 
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Schéma pro měření netočivé sloţky Z(0) 
 
Obr. 2.9 Schéma zapojení pro měření Z(0) 
a) Paralelní zapojení, sekundární vinutí Y 
b) Sériové zapojení, sekundární vinutí Y 
c) Sériové zapojení, sekundární vinutí D 
V našem případě, jsme měřili Z(0) pouze v zapojení a) a b), jelikoţ v další kapitole se zajímáme 
pouze o zapojení sekundárního vinutí do Y. 
Naměřené hodnoty a výpočet netočivé impedance Z(0): 
a) Pro paralelní zapojení 
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              (2.1) 
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b) Pro sériové zapojení 






 ( )  
  
    
 
  
    
              (2.3) 
 ( )  
    
      
                  (2.4) 
Pro obě zapojení jsme změřili přibliţně stejnou netočivou impedanci Z(0). Rozdíly mohou být 
způsobeny samozřejmě nepřesností měření. Lze říci, ţe Z(0) 38Ω. 
 
2.4. Náhradní schéma transformátoru: 
Náhradní schéma nám slouţí k jednoduchému zkoumání chodu transformátoru. A to při 
různých podmínkách zatíţení. Vychází z ideálního transformátoru. 
Úplné náhradní schéma transformátoru 
 
Obr. 2.10 Úplné náhradní schéma transformátoru 
Nejprve si vypočítáme prvky R1, X1σ, R‘2 a X‘2σ. Pro výpočet těchto prvků pouţijeme upravené 
schéma pro transformátor ve spojení nakrátko. Kdy příčná větev je zanedbána a sekundární 
svorky jsou spojeny nakrátko. 
    
  
√   
 
     
√     
                    (2.5) 
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Náhradní schéma transformátoru nakrátko 
 
Obr. 2.11 Náhradní schéma transformátoru nakrátko 
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Dále, pro výpočet prvků RFe a Xµ znovu pouţijeme upravené schéma pro transformátor ve 





Náhradní schéma transformátoru naprázdno 
 
Obr. 2.12 Náhradní schéma transformátoru naprázdno 
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3. Nesymetrické zatížení transformátorů 
Při zkoumání chodu transformátorů při nesymetrickém zatíţení jsem zvolil nejlepší 
metodu. A to metodu nesouměrných sloţek. 
Pár základních skutečností metody souměrných sloţek: 
1. Nulová sloţka proudu vzniká pouze tehdy, jestliţe jen jedno z vinutí, vstupní nebo 
výstupní, má vyvedený nulový bod a jestliţe je tento bod zatíţen. Nulová sloţka se 
rovná 1/3 proudu v nulovém vývodu.[1] 
 
2. Nulová sloţka proudu jednoho vinutí (např. výstupního, spojeného do hvězdy 
s uvedenou nulou) můţe mít svůj protějšek ve druhém (vstupním) vinutí jen tehdy, kdyţ 
toto druhé vinutí je spojeno do hvězdy s vyvedeným nulovým bodem. Výjimkou je 
spojení do lomené hvězdy, v němţ se nulové ampérzávity kompenzují uvnitř téhoţ 
vinutí a nepřenášejí se do jiného vinutí, nezávisle na skupině spojení. [1] 
 
3. Sousledná sloţka a zpětná sloţka proudu tvoří normální trojfázové systémy, a proto 
vystupují vţdy současně na vstupní i výstupní straně, nezávisle na způsobu spojení. 
Z toho tedy plyne, ţe v případě existence jen sousledných a zpětných sloţek, jsou vţdy 
fázové proudy vstupní a výstupní strany kompenzovány (rovnost ampérzávitů, při 
zanedbání proudu naprázdno) – úplná kompenzace vstupních a výstupních ampérzávitů 
na kaţdém jádře. [1] 
 
4. Jeţto v transformátorech nejsou točící se části a dále poněvadţ se ampérzávity kaţdé 
z obou sloţek (sousledné a zpětné) kompenzují ve fázových vinutích vstupní a výstupní 
strany, jsou odpory a reaktance transformátoru stejné pro obě sloţky proudu a stejné 
jsou i odpory a reaktance nakrátko.[1] 
 
3.1. Chod nakrátko v zapojení Yy 
3.1.1. Charakteristické znaky spojení Yy 
Je to nejjednodušší skupina spojení. Při stejném výkonu a sdruţeném napětí má fázové 
vinutí hvězdy při porovnání s trojúhelníkem √ krát méně závitů o √ krát větším průřezu. Čím 
je napětí větší a výkon menší, tím jsou výhody vyplývající z pouţití spojení do hvězdy větší (v 
porovnání s trojúhelníkem). Plyne to z toho, ţe pro menší počet závitů většího průřezu je třeba 
menší místo pro závitovou izolaci. Kromě toho u menších jednotek závisí počet cívek, na které 
se často vinutí vysokého napětí dělí, na velikosti fázového napětí (napětí vinutí jednoho jádra). 
U hvězdy je fázové napětí √ krát menší neţ u trojúhelníka, a tím i počet cívek a olejových 
kanálů oddělujících jednotlivé cívky a zvětšující prostor vinutí, je menší. Výsledný součinitel 
plnění okna (poměr celkového aktivního průřezu vodičů v okně k jeho ploše) je u hvězdy větší. 
To vede k menším rozměrům magnetického obvodu, a tedy i transformátoru jako celku. U 
větších jednotek, kde je vinutí sloţeno z několika paralelních větví (z technických důvodů 
tepelných nebo pro sníţení přídavných ztrát). Ztrácíme ekonomické výhody plynoucí ze 
zapojení do hvězdy. Skupinu spojení hvězda-hvězda uţíváme jak u malých jednotek pro 




3.1.2. Dvojpólový chod nakrátko Yy 
Schéma měření: 
 
Obr. 3.1 Schéma zapojení pro měření dvojpólového chodu nakrátko Yy 
 
Naměřené hodnoty: 
Tab. 3.1 Naměřené hodnoty IU,IV,IW,IK,UU, UV, UW, UUV, UUW, UVW pro dvojpólový chod nakrátko Yy 
IU[A] IV[A] IW[A] IK[A] UU[V] UV[V] UW[V] UUV[V] UUW[V] UVW[V] 
11,6 11,6 0 26 48 48 49 85 85 85 
 
Tab. 3.2 Naměřené hodnoty Uu, Uv, Uw, Uuv, Uuw, Uvw pro dvojpólový chod nakrátko Yy 
Uu[V] Uv[V] Uw[V] Uuv[V] Uuw[V] Uvw[V] 
21 21 21 0 37 37 
 
Aplikace metody souměrných sloţek: 
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Netočivá sloţka proudu u tohoto zapojení nevznikne. 
 
Obr. 3.2 Fázorový diagram napětí primárního vinutí 
 
3.1.3. Jednopólový chod nakrátko Yy 
Schéma měření: 
 









Tab. 3.3 Naměřené hodnoty IU,IV,IW,IK,UU, UV, UW, UUV, UUW, UVW pro jednopólový chod nakrátko Yy 
IU[A] IV[A] IW[A] IK[A] UU[V] UV[V] UW[V] UUV[V] UUW[V] UVW[V] 
4,55 2,3 2,3 14,8 18,8 158 172 174 176 190 
 
Tab. 3.4 Naměřené hodnoty Uu, Uv, Uw, Uuv, Uuw, Uvw pro jednopólový chod nakrátko Yy 
Uu[V] Uv[V] Uw[V] Uuv[V] Uuw[V] Uvw[V] 
0 70 76 70 76 86 
 
Aplikace metody souměrných sloţek: 
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Dosazení: 
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Netočivá sloţka proudu: 
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 (        )           (3.23) 
Protoţe      ,             (3.24) 
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36 
 
 ( )  
 
 
                            (3.27) 
Po vynásobení Z(0) dostaneme úbytek napětí na sekundární straně 
 ( )  ( )  
 
 
  ( )                 (3.28) 
Na primární straně dostaneme netočivou sloţku po vydělení převodem p 
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  ( )              (3.30) 
 
Obr. 3.4 Fázorový diagram napětí primárního vinutí s posunutím nulového bodu 
 
Při tomto zapojení vzniká netočivá soustava magnetických napětí, protoţe jádra jsou 
magnetované stejným magnetickým napětím. [3]  
Působením konfázních magnetických toků netočivé sloţky proudu při jednofázovém 
zatíţení na výstupu trojfázového transformátoru lze odstranit, ale omezit těmito opatřeními: 
1) Pouţitím vyrovnávacího (terciálního) vinutí spojeného do trojúhelníka Yyd 
2) Spojením vstupního vinutí do trojúhelníka Dy 
3) Spojením výstupu lomené hvězdy Yz 
4) Přepojením uzlu primárního vinutí zapojeného do Y s nulovým vodičem sítě YNy. [3] 
 
3.2. Chod nakrátko v zapojení Dy 
3.2.1. Charakteristické znaky spojení Dy 
U skupiny spojení Dy se vţdy dovoluje různá moţnost nesymetrie (bez vyvedeného 
nulového bodu na výstupní straně – dvoupólové zatíţení, s vyvedeným nulovým bodem – 
jednopólové zatíţení); tohoto způsobu se uţívá při spojení napájecí sítě s rozvodnou sítí nízkého 
napětí s vyvedenou nulou (u jednotek s výkony většími neţ 250kVA) nebo u rozvodných 
transformátorů větších výkonů, nepřesahuje-li vyšší napětí 35kV. [1] 
Určitou výhodou skupině spojení Dy je moţnost chodu v tzv. spojení V (otevřeného 
trojúhelníku), u kterého je jedno z fázových vinutí trojúhelníka pro poruchu vyřazeno. Jde pak o 
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otevřený trojúhelník, jehoţ vrcholy jsou spojené s trojfázovou sítí. Dvě fáze dostávají napětí 
vzájemně posunutá o 120 . Magnetické toky v jádrech těchto fází jsou rovněţ posunuty o 120 . 
Tyto toky se uzavírají jádrem, na němţ byla poškozená fáze vypojena. Tok zde je tedy 
v kaţdém okamţiku roven součtu toků obou zbylých jader. Jádrové toky pak tvoří normální 
trojfázový systém.[1] 
3.2.2. Dvojpólový chod nakrátko Dy 
Schéma měření: 
 
Obr. 3.5 Schéma zapojení pro měření dvojpólového chodu nakrátko Dy 
 
Naměřené hodnoty: 
Tab. 3.5 Naměřené hodnoty IU,IV,IW,IK,UU, UV, UW, UUV, UUW, UVW pro dvojpólový chod nakrátko Dy 
IU[A] IV[A] IW[A] IK[A] UU[V] UV[V] UW[V] UUV[V] UUW[V] UVW[V] 
35 16,4 17 36 67 86 69 67 69 86 
 
Tab. 3.6 Naměřené hodnoty Uu, Uv, Uw, Uuv, Uuw, Uvw pro dvojpólový chod nakrátko Dy 
Uu[V] Uv[V] Uw[V] Uuv[V] Uuw[V] Uvw[V] 
19,8 19 19 0 0 0 
 
Aplikace metody souměrných sloţek: 
                                    (3.31) 
Pro                   (3.32) 
                           (3.33) 
   
  
  
    
  
 
            (3.34) 
Pro síťové proudy platí 
                   (3.35) 
                          (3.36) 
Pak                          (3.37) 
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Z toho plyne: 
    
    
 
     
  
 
     
  
 
         (3.38) 
    
    
     
                   (3.39) 
    
  
     
                   (3.40) 
    
  
     
                   (3.41) 
V tomto případě netočivá sloţka proudu nevznikne. 
3.2.3. Jednopólový chod nakrátko Dy 
Schéma měření: 
 




Tab. 3.7 Naměřené hodnoty IU,IV,IW,IK,UU, UV, UW, UUV, UUW, UVW pro jednopólový chod nakrátko Dy 
IU[A] IV[A] IW[A] IK[A] UU[V] UV[V] UW[V] UUV[V] UUW[V] UVW[V] 
7 7 0 14,8 22 28 27,5 22 23 23 
 
Tab. 3.8 Naměřené hodnoty Uu, Uv, Uw, Uuv, Uuw, Uvw pro jednopólový chod nakrátko Dy 
Uu[V] Uv[V] Uw[V] Uuv[V] Uuw[V] Uvw[V] 







Aplikace metody souměrných sloţek: 
                         (3.42) 
A protoţe IV=0 a IW=0, pak proud ve fázi U bude: 
   
  
  
    
  
 
            (3.43) 
   
    
     
                  (3.44) 
























Tématem mé bakalářské práce byla analýza nesymetrického zatíţení trojfázového 
transformátoru. V první kapitole práce jsem stručně shrnul princip transformátoru, jeho základní 
konstrukční uspořádání, provozní stavy a zejména teorii nesymetrického zatíţení 
transformátoru. 
V druhé kapitole jsem provedl základní měření naprázdno a nakrátko. Výsledky z těchto 
měření mi poslouţily pro výpočet jednotlivých prvků náhradního schématu a rovněţ pro určení 
energetické bilance transformátoru. V další části měření jsem se zaměřil na určení netočivé 
impedance Z(0), jejíţ úbytek napětí deformuje napěťovou hvězdu a vysouvá nulový bod ze své 
souměrné polohy. V mém případě byla hodnota netočivé impedance Z(0) měřena v paralelním a 
sériovém zapojení, kde sekundární vinutí bylo zapojeno do Y. Vypočtená hodnota netočivé 
impedance Z(0) byla 38Ω. 
Hlavním cílem této práce, bylo ale měření nesouměrného zatíţení na transformátoru, 
které probíhalo v zapojení Yy a Dy. Celé toto měření je v kapitole 3. Celkem jsem provedl 
v této kapitole čtyři měření a to: Dvojpólový chod nakrátko v zapojení Yy, jednopólový chod 
nakrátko v zapojení Yy, dvojpólový chod nakrátko v zapojení Dy a jednopólový chod nakrátko 
v zapojení Dy. V kaţdém z těchto měření jsem měřil sdruţené a fázové hodnoty napětí a proudy 
v jednotlivých fázích vstupního vinutí. A samozřejmě velikost proudu tekoucího ve 
zkratovaném obvodu. Tyto proudy jsem jak měřil, tak počítal pomocí vztahů 3.1-3.44, přičemţ 
jsem si také ověřil správnost měření. Naměřené hodnoty ve všech případech zapojení, můţeme 
vidět v tabulkách 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Dle předpokladu, se naměřené hodnoty 
trochu liší od hodnot vypočtených. S největší pravděpodobností tuto odchylku způsobuje 
nepřesnost měření. U jednopólového chodu nakrátko Yy vzniká netočivá soustava 
magnetických napětí. Dojde k posunutí nulového bodu, které je znázorněno graficky (obr. 3.4). 
Dle vztahu 3.25 můţeme vidět, ţe netočivá sloţka proudu má velikost třetiny zatěţovacího 
proudu, takţe pro kompenzaci stačí terciální vinutí dimenzovat na třetinu výkonu 
transformátoru.  U zapojení dvojpólového chodu nakrátko Dy a Yy nevzniká tato netočivá 
soustava. Poslední je jednopólový chod nakrátko v zapojení Dy, kde transformátor se chová 
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